CHIARIMENTI SULLA GARA - “PER LA FORNITURA, “CHIAVI IN MANQO?”,
DI N.2 GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA, CON ALIMENTAZIONE
A GASOLIO, DA ALMENO 650KVA, COFANATI, PER INSTALLAZIONE
ALL’ESTERNO E SILENZIATI, COMPLETI DI QUADRI DI COMANDO E DI
QUADRO DI “PARALLELO”, INCLUSA LA MESSA IN

Si informano le Ditte interessate che quanto richiesto a pag. 10 del Capitolato tecnico
di gara:

“ — Predisposizione del quadro per un terzo interruttore dello stesso tipo, che servira
il gruppo elettrogeno che verra acquistato successivamente — “ deve essere
considerato annullato, in quanto erroneamente riportato in capitolato.



