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TUBO BROLO CON

 N.6 DOPPIE PRESE

Montante Esistente
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 N.6 DOPPIE PRESE

4 mm²
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N. 12 TUBI BROLO CON MAX N. 8 CAVIDOTTI-PRESE

N. 12 SCATOLE DI DERIVAZIONE SU CANALI

OLTRE IL CONTROSOFFITTO

CAVIDOTTI MULTIPLI SU CANALI

OLTRE IL CONTROSOFFITTO

CAVIDOTTI MULTIPLI A PARETE PER PRESE

N.66 PRESE BIPASSO E UNEL

N. 1 TUBO BROLO CON N.6 CAVIDOTTI-PRESE

N. 19 TUBI BROLO CON MAX N. 8 CAVIDOTTI-PRESE

N.19  SCATOLE DI DERIVAZIONE SU CANALI

OLTRE IL CONTROSOFFITTO

N.105 PRESE BIPASSO E UNEL

PIANO SECONDOPIANO PRIMO

LEGENDA

QUADRO DI DISTRIBUZIONE QUADRO DI DISTRIBUZIONE

NOTA 1 :

L'APPALTATORE DOVRA' FORNIRE ED INSTALLARE I CAVI CON PORTACAVI, DALLA NUOVA SCATOLA

DI DERIVAZIONE LATERALMENTE ALL'ESISTENTE CAVIDOTTO COMPLANARE SOPRA IL CONTRO

SOFFITTO A CIASCUNA DELLE NUOVE PRESE A PARETE, COMPRENSIVO DI COLLEGAMENTO

ALL'ESISTENTE CAVO E RELATIVO CAVO EQUIPOTENZIALE DI TERRA. (MUFFOLA A NORMA).

NOTA 2 :

L'APPALTATORE, ANCHE SE NON DOVRA' ESEGUIRE ALCUN LAVORO NEI SERVIZI IGIENICI E NELLE

SCALE, SARA' COMUNQUE RESPONSABILE A GARANTIRE LA CORRETTA ALIMENTAZIONE E MESSA A

TERRA DELLE SUDDETTE SEZIONI D'IMPIANTO, MANTENENDO LE ESISTENTI CONDIZIONI

F U N Z I O N A L I  D I  P R E S E  F . M .  ,  L U C I  E  F O N I A ,  D A T I  E  A L L A R M E .

CAVIDOTTI MULTIPLI SU CANALI

OLTRE IL CONTROSOFFITTO

CAVIDOTTI MULTIPLI A PARETE PER PRESE

N. 1 TUBO BROLO CON N.6 CAVIDOTTI-PRESE
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